- Valvola a fre vie comandata
DISPO SITIVI di SICUREZZA e CONTROLLO NGl i A cumidi R dalla centraling solare

Pressostato scarico fumi ACS
Temnstato o Sictrerra Vakola d sfiato "Jolly"

FPressostato mancanza acqua
Valvola automatica sfogo ana
Valvola sicurezza 3 atmosfere

Vaso di espansione litn 12
Dispositivo ottico e sonoro di alame
Termostato di regolazione
Termostato a farmo manuale
Dispositivo amesto ana comburente
Termostato di controllo
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f dispositivi i controflo, avviso
e sicurezza gui elencati sono
presenti a bordo macchina

Alla centralina bordo macchina

Mandata Acqua rete ]% %
“" Filtroa y Gruppo di iempimento
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F Ritorno riscaldamento
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\G& Scarico impianto Scanco V5




